
c 

" "' "' " § 

" > 
" _c 

" "' ·.:: 

"' al 
@ 
c 

"* 
-0 

"' ·c;; 

"' -" 
0 

" (,') 

iJi 

1 
WE/WAdiff140-27,00 

DA 

2 
WE/WAd iff 140-27, 00 

- 132.31 - DA 
D-2-D D-2-D 

ES 

UT31596 
UA 315 76 

0 
0 „ 

0 
0 
N 

Trav_I 2_50 2_502_50 _502_502_50 

110-kV-Portal 

Portal 

230.00 NHN 
V 

0 09 

tlw_ Verdrillung (Phasentausch L 1/L3) I SF 
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40°C+A 

110-kV-Freiltg_ Redwitz- Kulmbach 

E90 
Betreiber: Bayernwerk AG 
Kreuzungswinkel 5692° 
Lastfall nach EN 50341-3-4 01-2011 W1/E2 
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Abstand [m] 

1030 
1034 
941 

UT 32119 
UA 320 99 

Trav_I 

Trav_ll 

28697 

ES 

660 660 

4 75 425 425 4 75 

A-20-20041 
WE-23,0 

M Nr1 (E90) 

Markt 
M kt 1 MSP-Kabel ar zeU n (BayernwerkAG) \'i), Gemarkung Zettlitz 

Richtfunkstrecke 
Nr_ 508553418 und 50855341 

(T elef6nica Germany) ~!~~~~~~~ii~l~l~~~:::"~~(,::::::.:::~~380/110-kV-Leitung : 1: Mechlenreuth - Redwitz, B 112 

Telek_kabel 
(Deutsche Bahn AG) 

(TenneT) 
wird demontiert 

Telek_kabel 110-kV-Ltg_ Redwitz- Kulmbach, E90 (ßayemwerk AG) 
(Deutsche Bahn AG) LS: 2x3x1 562-AL 1/49-ST 1A; 40_64N/mm 2 

ES: OPGW-DSBB 1x48SMF (122-AL3/61-A20SA) 30F; 68_04n/mm 2 

~Vegetationspunkte mit Seilabstand< 5_00 m 

~Vegetationspunkte mit Seilabstand>= 5_00 m 

Unterlage 4.2 

Trav 1 

Trav II 

8600 8600 

WE/WAdrff 140 
(geteilte Erdseilstütze) 
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M_Nr_ 1 und 2 tlw_ Verdrillung (Phasentausch L1/L3) 

~TenneT 
~ Taking power further 

380/110-kV-Leitung 
Redwitz - Mechlenreuth 

DIN VDE-Bestimmung 

Gestänge 

Beseilung 
Leiterseil 

Erdseil 

Luftkabel 

Ketten 

Seitliche Überhöhung 

Datum der Profilaufnahme 

Ltg. Nr. 8159 

LÄNGENPROFIL 
Mast-Nr. 1 - Mast-Nr. 2 

2. Deckblatt 
02101EN 50341103,02 EIS 2 WIND 1 TEMP,: 80'C 

D-2-D-2015,3 

2 X 3 X 4 X 565-AL 1172-ST1A; o;, = 40,0 Nimm' 

1 x 184-AL 1130-ST1A; a„= 42,80 Nimm'; Vogelschutzamatur je 25 m 

1x181-AL3125-A20SA; a„= 42-40 Nimm'; Vogelschutzarmatur je 25 m 

DA= 7,00m 

16,5m rechts ----- oder links - - - - - aufgenommen 

1212017 

Planfeststel 1 u ngsu nterlage 
Aufgestellt 
Bayreuth, 

i-t/.~Cb( 
·······························/ ···· 

Firma 

Omexom 
Hochspannung GmbH 

17,08-2018 

~}, : „~-~-~-

Maßstab Einheit 

Länge 1 :2000 Meter 

Höhe 1 :500 

Datum Name 

Bearb 13122017 Küter 
Gepr 26_03_2018 Kühnemund 

Zustand Gültig 

Org_-Einheit 

~TenneT 

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt 
gemacht worden 

Gemeinde 

Dienstsiegel/Unterschrift 

Planfeststellungsbehörde 

~ A 2_ Deckblatt 21 08 20 OHS 
~ Tak:lng power further 
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Regierung von Oberfranken
Planfeststellungsbeschluss OBRC




